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T21_19 Thermische 

Verwertungsanlagen für alle 
Klärschlämme Südtirols auf der 
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Baumeisterarbeiten 
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Opere edili 
 



AS001 Automation server AS002 Automation server 
AS003 Automation server AS004 Automation server 
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DP.01.01

Profibus Addr.: 010

AS001 Automation server 

Autsrv001
4xPS407 rid.10A, 2xCPU417-5HF,64MB, 2xCP443-1IE, 

2xCP443-5EXT

IP address 1:  (Automation Highway)

IP address 2:  (Automation Highway)

DP.01.02

Profibus Addr.: 011

Automation Highway

Sentron PAC3200

Profinet Addr.: 

INVERTER

Profinet Addr.:

DP.02.02

Profibus Addr.: 013

Locali quadri elettrici 
DP.02.01

Profibus Addr.: 012
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Profinet Addr.: 
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SIEMENS WinCC

Anello/Ring FO 10 Gbit/s
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AS003 Automation server 
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