
G

G

BOA-S

KSB

PIANTA TETTO

PIANTA

G

G

PIANTA TETTO

PIANTA

SEZIONE

FY

KSB

SEZIONE 

Motore Generatore

4.10

0.70

4.10

0.70

4.10

0.300.78

19.50

2.18

N.3 Dissipatori di

emergenza esistenti

da 397kW da sostituire

N.3 Cogeneratori esistenti

da 290kW da sostituire

N.3 Dissipatori di

emergenza esistenti

da 397kW da sostituire

0.20

N.3 Dissipatori

turbine 46kW

Nuovi N.3 Dissipatori di

emergenza da 700kW

Nuovi N.3 Cogeneratori

da 600kW

Nuovi N.3 Portoni a rullo

Ampliamento del

quadro elettrico

eistente

LEGENDA:

Opere da eliminare

Opere di progetto

Nuovi N.3 Dissipatori di

emergenza da 700kW

Recuperatore calore

da scarico fumi

Recuperatore

calore da

scarico fumi

Opere da riutilizzare

Riutilizzo portoni esistenti

Riutilizzo vetrate

superiori esistenti

Trattamento silossani

da ricollocare in una

nuova posizione

all'esterno del locale

Soffianti biogas

da ricollocare in una

nuova posizione

all'esterno del locale

1.70

0.43

1.60

0.98

Pannelli solari

esistenti

1.80

Riutilizzo

portoni esistenti

Ampliamento bocca

di lupo esistente

Riutilizzo vetrate

superiori esistenti

Ampliamento del

locale esistente

4.50

2.75

Riutilizzo vetrate

superiori esistenti

4.10

1.00

Pozzetto

dismesso
Demolizione parte

della bocca di lupo

esistente

7.25

2.10

1.80

Ampliamento bocca

di lupo esistente

Nuovo cunicolo

portacavi (prof.50cm)

Riutilizzo grigliato bocca

di lupo esistente

Nuova cunicolo

portacavi (prof.50cm)

1.80

Riutilizzo grigliato bocca

di lupo esistente

Demolizione parte

della bocca di lupo

esistente

Spostamento

sottoservizi

esistenti

N.3 Cogeneratori esistenti

da 290kW da sostituire

0.90

PIANTA NUOVA PIAZZOLA ESTERNA

12.00

4.90

2.00

3.00 9.00

Soffianti biogas

esistenti

Filtri silossani esistenti

Filtri silossani Soffianti

biogas

Deumidificatore Intercettazione tubazione

di arrivo biogas dal

gasometro

Nuova platea in c.a.

Nuovi tronchetti

di tubazione

Nuova posizione valvole di

intercettazione esistenti

su nuovo pozzetto 2,00x1,00m

con grigliato in acciaio zincato

Valvole di

intercettazione

esistenti da spostare

Valvola di

intercettazione

esistente da eliminare

Chiusura

tubazioni con

flange cieche

Prolungamento

parete REI 120

4.20

2.80

1
.
8

0

2
.
2

0

1
.
8

0

2
.
2

0

Box in acciaio

rivestito in pannelli

assorbenti per

riduzione del rumore

di 39 dB

Altezza box 2.50m

con tetto a una falda

STATO DI FATTO

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANAEROBICO AD ALTO CARICO PER IL TRATTAMENTO

DEI REFLUI INDUSTRIALI PRESSO IL DEPURATORE DELLE ACQUE REFLUE DI MERANO -

ERRICHTUNG EINER ANAEROBEN HOCHLAST-ANLAGE FÜR DIE BEHANDLUNG DER

INDUSTRIEABWÄSSER IN DER KLÄRANLAGE VON MERAN

Il Progettista - Der Projektant: 

COMMITTENTE - AUFTRAGGEBER:

e.mail: info@eco-center.it

39100 - BOLZANO Via Lungo Isarco Destro 21/A

web: www.eco-center.it

Tel:  0471 089500 - Fax: 0471 089599

Erstellt

Rev. Descrizione - Beschreibung

Genehmigt
Überprüft

AMBITO TERRITORIALE - GEBIET:

PROVINCIA  AUTONOMA  DI BOLZANO 

COMUNE DI MERANO

AUTONOME PROVINZ  BOZEN 

GEMEINDE MERAN

Redatto Approvato
Verificato

Gregorig Olivotti

Datum

Data

1° Emissione - 1° Ausgabe

PROGETTAZIONE - PLANUNG:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

ELABORATO - PLANUNTERLAGE:

Ing. Marco De Simone

RIF. COMMESSA S.C.: 2201103

NUM.

N

D

R

O

ORDINE

N. 606

GORIZIA

INGEGNERI DI

-

O

G

R

g

A

I

n

.

L

E

S

S

A

-

A

I

Z
I

G

O

R

G

R

E

I

G

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Studio Cappella s.r.l.

Ing. Alessandro Gregorig

Studio Cappella s.r.l.
Ing. Pieraimondo Cappella

Studio Cappella s.r.l.
Ing. Federico Olivotti

Mura

7

Modifiche impianto di cogenerazione - Scala 1:100

Alp Engineering s.r.l.
Per.Ind. Mattia Betti

Ing. Nicola

Penso

A

B

C

PROGETTO DEFINITIVO - ENDGÜLTIGES PROJEKT

ing. Marco De Simone Studio Associato Gretzer & Partner - GMK
Ing. Alfred Mick

30/08/2022

Gregorig Olivotti
2° Emissione - 2° Ausgabe

Mura 16/09/2022

AutoCAD SHX Text
BHKW 1

AutoCAD SHX Text
BHKW 2

AutoCAD SHX Text
BHKW 3

AutoCAD SHX Text
MOTORE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2a-metano

AutoCAD SHX Text
7-calda

AutoCAD SHX Text
6-fredda

AutoCAD SHX Text
8(Not) fredda 

AutoCAD SHX Text
9(Not)-calda

AutoCAD SHX Text
GENERATORE

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Motor

AutoCAD SHX Text
Generator

AutoCAD SHX Text
MOTORE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2a-metano

AutoCAD SHX Text
7-calda

AutoCAD SHX Text
6-fredda

AutoCAD SHX Text
8(Not) fredda 

AutoCAD SHX Text
9(Not)-calda

AutoCAD SHX Text
GENERATORE

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Motor

AutoCAD SHX Text
Generator

AutoCAD SHX Text
MOTORE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2a-metano

AutoCAD SHX Text
7-calda

AutoCAD SHX Text
6-fredda

AutoCAD SHX Text
8(Not) fredda 

AutoCAD SHX Text
9(Not)-calda

AutoCAD SHX Text
GENERATORE

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Motor

AutoCAD SHX Text
Generator

AutoCAD SHX Text
LOCALE RIPOSTIGLIO

AutoCAD SHX Text
SALA QUADRI ELETTRICI

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Biogas-DN200

AutoCAD SHX Text
Metano-DN125

AutoCAD SHX Text
Uscita acqua calda  Hz (R)-DN125 - Acc. (Øe=133mm)

AutoCAD SHX Text
Ingresso acqua fredda Hz (A)-DN125 - Acc. (Øe=133mm)

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
Andata riscaldamento

AutoCAD SHX Text
Ritorno riscaldamento

AutoCAD SHX Text
Ritorno raff. areazione

AutoCAD SHX Text
Mandata raff. areazione

AutoCAD SHX Text
Acqua fredda condiz.

AutoCAD SHX Text
Acqua fredda motori

AutoCAD SHX Text
2xBiogas-DN200

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
DN125

AutoCAD SHX Text
K3

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
DIS 1

AutoCAD SHX Text
DIS 2

AutoCAD SHX Text
DIS 3

AutoCAD SHX Text
Fumi-DN200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
GE PV 01

AutoCAD SHX Text
GE PV 02

AutoCAD SHX Text
via di corsa carroponte

AutoCAD SHX Text
80lt.

AutoCAD SHX Text
1bar

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
LOCALE RIPOSTIGLIO

AutoCAD SHX Text
SALA QUADRI ELETTRICI

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Biogas-DN200

AutoCAD SHX Text
Metano-DN125

AutoCAD SHX Text
Uscita acqua calda  Hz (R)-DN125 - Acc. (Øe=133mm)

AutoCAD SHX Text
Ingresso acqua fredda Hz (A)-DN125 - Acc. (Øe=133mm)

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
Andata riscaldamento

AutoCAD SHX Text
Ritorno riscaldamento

AutoCAD SHX Text
Ritorno raff. areazione

AutoCAD SHX Text
Mandata raff. areazione

AutoCAD SHX Text
Acqua fredda condiz.

AutoCAD SHX Text
Acqua fredda motori

AutoCAD SHX Text
2xBiogas-DN200

AutoCAD SHX Text
DN125

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

AutoCAD SHX Text
Fumi-DN200

AutoCAD SHX Text
80lt.

AutoCAD SHX Text
1bar

AutoCAD SHX Text
Motore

AutoCAD SHX Text
Motor

AutoCAD SHX Text
Generatore

AutoCAD SHX Text
Generator

AutoCAD SHX Text
Sockel 4620x1600x350mm

AutoCAD SHX Text
Batterie

AutoCAD SHX Text
Q=2500kg

AutoCAD SHX Text
Griglia di espulsione aria

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 3

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 3

AutoCAD SHX Text
DN125-Metano

AutoCAD SHX Text
DN200-Biogas

AutoCAD SHX Text
DN125-Acqua calda

AutoCAD SHX Text
DN125-Acqua fredda

AutoCAD SHX Text
Griglia di espulsione aria

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 1

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 2

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 1

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 2

AutoCAD SHX Text
QI, MUFFE-3/4"

AutoCAD SHX Text
PI, MUFFE-1/2"

AutoCAD SHX Text
TI, MUFFE-1/2"

AutoCAD SHX Text
80lt.

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
Ø75-PP

AutoCAD SHX Text
1"-Inox AISI 316

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Q=2500kg

AutoCAD SHX Text
Griglia di espulsione aria

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 3

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 3

AutoCAD SHX Text
DN125-Metano

AutoCAD SHX Text
DN200-Biogas

AutoCAD SHX Text
DN125-Acqua calda

AutoCAD SHX Text
DN125-Acqua fredda

AutoCAD SHX Text
Griglia di espulsione aria

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 1

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 2

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 1

AutoCAD SHX Text
DN80-Cogeneratore 2

AutoCAD SHX Text
QI, MUFFE-3/4"

AutoCAD SHX Text
PI, MUFFE-1/2"

AutoCAD SHX Text
TI, MUFFE-1/2"

AutoCAD SHX Text
80lt.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
ORDINE

AutoCAD SHX Text
N. 252

AutoCAD SHX Text
GORIZIA

AutoCAD SHX Text
INGEGNERI DI

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INGEGNERI DI

AutoCAD SHX Text
TRIESTE

AutoCAD SHX Text
N. 2066

AutoCAD SHX Text
ORDINE

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
C


	Fogli e viste
	A1


		2022-09-22T13:10:43+0000
	MICK ALFRED


		2022-09-22T14:23:48+0000
	Mattia Betti


		2022-09-22T16:25:24+0000
	De Simone Marco


		2022-09-23T08:56:59+0200
	CAPPELLA PIERAIMONDO


		2022-09-23T09:00:32+0200
	OLIVOTTI FEDERICO


		2022-09-23T09:19:03+0200
	GREGORIG ALESSANDRO


		2022-09-26T09:51:52+0000
	PALMITANO MARCO




