
ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE2
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

GRIGLIATURA, DISSABBIATURA E DISOLEATURA
2-RES01 COMPATTATRICE 10,80 0,70 0,90 1,00 6,80
2-RPS01 CLASSIFICATORE SABBIE 0,75 0,70 0,90 1,00 0,47
2-SW001 LAVATORE SABBIE 0,44 0,70 0,90 1,00 0,28
2-SW002 COCLEA LAVATORE SABBIE 0,37 0,70 0,90 1,00 0,23
2-BLR01 PONTE PULITORE DISOLEATORE 1,50 0,70 0,90 1,00 0,95
2-KCV01 COMANDO CARRELLI SABBIA 8,00 0,70 0,90 1,00 5,04
2-RS023 SARACINESCA PNEUMATICA GRASSI 0,37 0,70 0,20 1,00 0,05
2-AK052 PARATOIA BY PASS DISOLEATORE LINEA GRIGLIA 1 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
2-AK053 PARATOIA BY PASS DISOLEATORE LINEA GRIGLIA 2 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
2-AG001 PARATOIA CHIUSURA GRIGLIA 1 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-AG002 PARATOIA CHIUSURA GRIGLIA 2 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-AG003 PARATOIA INGRESSO DISOLEATORE LINEA 1 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-AG004 PARATOIA INGRESSO DISOLEATORE LINEA 2 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-RK001 VALVOLA DI REGOLAZIONE ARIA DISSABBIATURA LINEA 1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
2-RK002 VALVOLA DI REGOLAZIONE ARIA DISSABBIATURA LINEA 2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
2-RS001 PARATOIA USCITA DISOLEATORE A BASSO CARICO 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-RS002 PARATOIA USCITA DISOLEATORE A ALTO CARICO 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
2-RK030 VALVOLA DI BY-PASS ARIA DA COMPRESSORI DISSABBIATORE 1 E 2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
2-CAP05 CARROPONTE LOCALE DEPOSITO OLII 2,12 0,20 0,10 1,00 0,04
2-RGL01 GRIGLIA 1 1,50 0,70 0,25 1,00 0,26
2-RGL02 GRIGLIA 2 1,50 0,70 0,25 1,00 0,26
2-RGL03 GRIGLIA 3 0,75 0,70 0,25 1,00 0,13
2-RGL04 GRIGLIA 4 0,75 0,70 0,25 1,00 0,13
2-KFB01 COCLEA GRIGLIATO RGL01/02 1,50 0,70 0,25 1,00 0,26
2-KFB02 COCLEA GRIGLIATO RGL03/04 1,50 0,70 0,25 1,00 0,26
2-KFB03 COCLEA GRIGLIATO A COMPATTATRICE 1,50 0,70 0,25 1,00 0,26
2-PS005 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA SCRUBBER 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
2-PS006 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA SCRUBBER 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
2-PS002 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA SCRUBBER 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
2-PS003 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA SCRUBBER 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

2-IMPTA01 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 50,00 0,30 0,90 1,00 13,50
QE IMPTA 01 QUADRO VENTILAZIONE SALE QUADRI 30,00 0,30 0,90 1,00 8,10

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE5
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

ESTRAZIONE FANGHI E GRASSI
5-PEX01 POMPA ESTRAZIONE FANGHI DI SUPERO ALTO CARICO 7,50 0,70 0,60 1,00 3,15
5-PEX02 POMPA ESTRAZIONE FANGHI DI SUPERO ALTO CARICO 7,50 0,70 0,60 1,00 3,15
5-PEX03 POMPA ESTRAZIONE FANGHI DI SUPERO ALTO CARICO 7,50 0,70 0,60 1,00 3,15
5-PEX04 POMPA ESTRAZIONE FANGHI DI SUPERO ALTO CARICO 7,50 0,70 0,10 1,00 0,53
5-PEX05 POMPA ESTRAZIONE FANGHI E GRASSI DA DISOLEATORE 5,50 0,70 0,50 1,00 1,93
5-PEX06 POMPA ESTRAZIONE FANGHI E GRASSI DA DISOLEATORE 5,50 0,70 0,50 1,00 1,93
5-AS28 SARACINESCA BY-PASS ASPIRAZIONE PEX2-3 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

5-AP006 SARACINESCA DISOLEATORE 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
5-PS07 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA POMPE FANGHI E GRASSI 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

5-PS07A POMPA DRENAGGIO CUNICOLO ZONA POMPE FANGHI E GRASSI 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
5-MCR01 MACERATORE GRASSI 1,50 0,70 0,40 1,00 0,42
5-PS008 POMPA DRENAGGIO PRINCIPALE CUNICOLO 5,90 0,20 0,10 1,00 0,12
5-PS009 POMPA DRENAGGIO PRINCIPALE CUNICOLO 5,90 0,20 0,10 1,00 0,12

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE6
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

SOLLEVAMENTO LIQUAME INDUSTRIALE
6-PTM060 POMPA ALIMENTAZIONE BUNKER INDUSTRIALE 15,00 0,70 0,80 1,00 8,40
6-PTM061 POMPA ALIMENTAZIONE BUNKER INDUSTRIALE 15,00 0,70 0,10 1,00 1,05
6-PKR01 POMPA LIQUAME INDUSTRIALE 5,50 0,70 0,80 1,00 3,08
6-PKR02 POMPA LIQUAME INDUSTRIALE 5,50 0,70 0,10 1,00 0,39
6-PKR03 POMPA LIQUAME INDUSTRIALE 18,50 0,70 0,80 1,00 10,36
6-PKR04 POMPA LIQUAME INDUSTRIALE 18,50 0,70 0,10 1,00 1,30
6-PS011 POMPA DRENAGGIO ZONA POMPE LIQUAME INDUSTRIALE 1,00 0,20 0,10 1,00 0,02
6-PS012 POMPA DRENAGGIO ZONA POMPE LIQUAME INDUSTRIALE 1,00 0,20 0,10 1,00 0,02

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE7
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

LINEA  TRATTAMENTO FANGHI
7-QE7-SSP ALIMENTAZIONE QUADRO SSP 23,10 0,80 0,60 1,00 11,09
7-SVE01A ADDENSATORE FANGO DRAINBELT 6,00 0,70 0,70 1,00 2,94
7-SVE01B ADDENSATORE FANGO DRAINBELT 6,00 0,70 0,70 1,00 2,94
7-PEX35 POMPA CARICO DIGESTORI 5,50 0,80 0,60 1,00 2,64
7-PEX36 POMPA CARICO DIGESTORI 5,50 0,80 0,60 1,00 2,64
7-PTR01 MESCOLATORE BUNKER 1 5,00 0,80 0,90 1,00 3,60
7-PTR02 MESCOLATORE BUNKER 2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
7-AS220 SARACINESCA USCITA FANGO + GRASSI DA PEX 05/06 A BUNKER 2 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
7-AS221 SARACINESCA USCITA FANGO + GRASSI DA PEX 05/06 A BUNKER 1 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
7-AS243 SARACINESCA FANGHI DI SUPERO ALTO CARICO A BUNKER 1 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
7-CAP12 CARROPONTE SALA CENTRIFUGHE 1,90 0,20 0,10 1,00 0,04
7-SFM02 IMPIANTO PRODUZIONE POLIELETTROLITA 2 5,00 0,80 0,60 1,00 2,40
7-PEX23A POMPA FANGO CARICO SVE01A 7,50 0,70 0,60 1,00 3,15
7-PEX23B POMPA FANGO CARICO SVE01B 7,50 0,70 0,60 1,00 3,15
7-PEX30 POMPA POLI CARICO SVE01A 1,50 0,70 0,80 1,00 0,84
7-PEX33 POMPA POLI CARICO SVE01B 1,50 0,70 0,80 1,00 0,84
7-CL01 COCLEA SCARICO CENTRIFUGHE A BUNKER 2 4,00 0,70 0,40 1,00 1,12

7-PS014 POMPA DRENAGGIO LOCALE POLIELETTROLITA 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
7-PS015 POMPA DRENAGGIO LOCALE POMPE CENTRIFUGHE 1 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
7-PS016 POMPA DRENAGGIO LOCALE POMPE CENTRIFUGHE 2 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE8
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

LATTE DI CALCE E STAZIONE PRECIPITANTE
8-PEX27 POMPA DI RICIRCOLO LATTE DI CALCE 1,50 0,70 0,50 1,00 0,53
8-PEX28 POMPA LATTE DI CALCE A VASCA DISTRIBUZIONE EDIFICIO 3 1,50 0,70 0,50 1,00 0,53
8-PS010 POMPA DRENAGGIO LOCALE LATTE DI CALCE E STAZIONE PRECIPITANTE 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
8-PME01 POMPA SOLFATO FERROSO 1 0,25 0,70 0,50 1,00 0,09
8-PME02 POMPA SOLFATO FERROSO 2 0,25 0,70 0,50 1,00 0,09
8-CLC01 COCLEA ESTRAZIONE CALCE DA SILOS 1,50 0,70 0,40 1,00 0,42
8-VB01 VIBRATORE SILOS CALCE 0,37 0,70 0,90 1,00 0,23

8-MLC01 MESCOLATORE LATTE DI CALCE 0,75 0,70 0,90 1,00 0,47
8-VB02 VIBRATORE SERBATOIO LATTE DI CALCE 0,02 0,70 0,90 1,00 0,01

8-CAP11 CARROPONTE LOCALE LATTE DI CALCE 5,00 0,20 0,10 1,00 0,10

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE9
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

DIGESTORI E SEDIMENTAZIONE INTERMEDIA
9-PKR20 POMPA RICIRCOLO DIGESTORE NORD 7,50 0,70 0,80 1,00 4,20
9-PKR21 POMPA RICIRCOLO DIGESTORE NORD 7,50 0,70 0,10 1,00 0,53
9-PKR22 POMPA RICIRCOLO DIGESTORE SUD 7,50 0,70 0,80 1,00 4,20
9-PKR23 POMPA RICIRCOLO DIGESTORE SUD 7,50 0,70 0,10 1,00 0,53
9-WHP04 POMPA COLLETTORE PRINCIPALE ACQUA CALDA 2,20 0,70 0,80 1,00 1,23
9-WHP05 POMPA COLLETTORE PRINCIPALE ACQUA CALDA 2,20 0,70 0,10 1,00 0,15
9-WHP08 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE NORD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP09 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE NORD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP10 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE NORD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP11 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE NORD 1,10 0,70 0,10 1,00 0,08
9-WHP12 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE SUD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP13 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE SUD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP14 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE SUD 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-WHP15 POMPA SCAMBIATORE DIGESTORE SUD 1,10 0,70 0,10 1,00 0,08
9-AC001 IMPIANTO ASCENSORE 5,50 0,20 0,30 1,00 0,33
9-FSS01 MESCOLATORE DIGESTORE SUD 5,00 0,80 0,90 1,00 3,60
9-FSS02 MESCOLATORE DIGESTORE NORD 5,00 0,80 0,90 1,00 3,60
9-BRR01 PONTE PULITORE NORD VASCA SEDIMENTAZIONE INTERMEDIA 5,00 0,70 0,90 1,00 3,15
9-BRR02 PONTE PULITORE SUD VASCA SEDIMENTAZIONE INTERMEDIA 5,00 0,70 0,90 1,00 3,15
9-PTM03 POMPA FANGO PRIMARIO VASCHE INTERMEDIE 4,70 0,70 0,80 1,00 2,63
9-PTM04 POMPA FANGO PRIMARIO VASCHE INTERMEDIE 4,70 0,70 0,10 1,00 0,33
9-AG009 PARATIA DI CHIUSURA INGRESSO POZZETTO 17 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
9-AG010 PARATIA DI CHIUSURA BY PASS VASCHE INTERMEDIE 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
9-RS008 PARATIA INGRESSO VASCA SEDIMENTAZIONE INTERMEDIA SUD 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
9-RS009 PARATIA INGRESSO VASCA SEDIMENTAZIONE INTERMEDIA NORD 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
9-AW001 PARATIA ESTRAZIONE FANGO DA POZZETTO 19 DA VASCA SEDIMENTAZIONE SUD 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
9-AW002 PARATIA ESTRAZIONE FANGO DA POZZETTO 19 DA VASCA SEDIMENTAZIONE NORD 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
9-AW003 PARATIA ESTRAZIONE FANGO DA VASCA SEDIMENTAZIONE NORD 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
9-AP004 SARACINESCA ESTRAZ. FANGO PRIMARIO DA VASCA SEDIMENTAZIONE SUD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
9-AP005 SARACINESCA ESTRAZ. FANGO PRIMARIO DA VASCA SEDIMENTAZIONE NORD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03
9-AW010 PARATIA INGRESSO VASCA SEDIMENTAZIONE SUD 0,68 0,70 0,20 1,00 0,10
9-AW011 PARATIA INGRESSO VASCA SEDIMENTAZIONE NORD 0,68 0,70 0,20 1,00 0,10
9-PS017 POMPA DRENAGGIO BASE DIGESTORE SUD 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS018 POMPA DRENAGGIO BASE ASCENSORE DIGESTORE 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS019 POMPA DRENAGGIO BASE DIGESTORE NORD 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS020 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO DIGESTORI 1-2 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS021 POMPA DRENAGGIO LOCALE SCAMBIATORI DI CALORE 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS022 POMPA DRENAGGIO LOCALE SCAMBIATORI DI CALORE 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS023 POMPA DRENAGGIO LOCALE SCAMBIATORI DI CALORE 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS024 POMPA DRENAGGIO LOCALE COLLETTORI RISCALDAMENTO 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS025 POMPA DRENAGGIO LOCALE COMPRESSORI ARIA 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS026 POMPA DRENAGGIO LOCALE COMPRESSORI ARIA 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS033 POMPA DRENAGGIO LOCALE COMPRESSORI ARIA 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS034 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO A EDIFICIO 4 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
9-PS035 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO A EDIFICIO 4 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

9-IMPTA09 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 2,00 0,30 0,90 1,00 0,54
E9.1 ALIMENTAZIONE QUADRO LUCE/FM 15,00 0,30 0,60 1,00 2,70

DIGESTORE 3
9-PKR100 POMPA RICIRCOLO FANGHI 1 DIGESTORE 3 7,50 0,70 0,80 1,00 4,20
9-PKR101 POMPA RICIRCOLO FANGHI 2 DIGESTORE 3 7,50 0,70 0,10 1,00 0,53

9-V100 VENTILATORE LOCALE FILTRI GAS 0,12 0,80 0,90 1,00 0,09
9-PD100 POMPA DRENAGGIO LOCALE FILTRI GAS 1,20 0,20 0,10 1,00 0,02
9-MSC03 MISCELATORE DIGESTORE 3 9,20 0,80 0,90 1,00 6,62
9-VHP100 POMPA 1 RISCALDAMENTO SCAMBIATORE 1 DIGESTORE 3 1,55 0,70 0,80 1,00 0,87
9-VHP101 POMPA 2 RISCALDAMENTO SCAMBIATORE 1 DIGESTORE 3 1,55 0,70 0,10 1,00 0,11
9-VHP102 POMPA 1 RISCALDAMENTO SCAMBIATORE 2 DIGESTORE 3 1,55 0,70 0,80 1,00 0,87
9-VHP103 POMPA 2 RISCALDAMENTO SCAMBIATORE 2 DIGESTORE 3 1,55 0,70 0,10 1,00 0,11
9-VHP105 POMPA 1 RICIRCOLO ACQUA CALDA 1,10 0,70 0,80 1,00 0,62
9-VHP106 POMPA 2 RICIRCOLO ACQUA CALDA 1,10 0,70 0,10 1,00 0,08
9-PD101 POMPA DRENAGGIO LOCALE SCARICO CONDENSE GASOMETRO 1,20 0,20 0,10 1,00 0,02

9-PEX100 POMPA FANGO FRESCO 1 A DIGESTORE 3 7,50 0,70 0,80 1,00 4,20
9-PEX101 POMPA FANGO FRESCO 2 A DIGESTORE 3 7,50 0,70 0,10 1,00 0,53
9-PD102 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO 1 2,40 0,20 0,10 1,00 0,05
9-PD103 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO 1 2,40 0,20 0,10 1,00 0,05
9-PD104 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO 2 2,40 0,20 0,10 1,00 0,05
9-PD105 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO 2 2,40 0,20 0,10 1,00 0,05
9-ASC30 IMPIANTO ASCENSORE DIGESTORE 3 5,50 0,20 0,30 1,00 0,33

TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

SOLLEVAMENTO E RICIRCOLO LINEA 1
10-PSN07 POMPA SOLLEVAMENTO DA DISOLEATORE 18,50 0,70 0,60 1,00 7,77
10-PG07 POMPA GRASSO COCLEA 0,09 0,70 0,60 1,00 0,04

10-PSN08 POMPA SOLLEVAMENTO DA DISOLEATORE 18,50 0,70 0,60 1,00 7,77
10-PG08 POMPA GRASSO COCLEA 0,09 0,70 0,60 1,00 0,04

10-PTM05 POMPA RICIRCOLO NITRATI 17,00 0,70 0,70 1,00 8,33
10-PTM06 POMPA RICIRCOLO NITRATI 17,00 0,70 0,10 1,00 1,19
10-AG011 PARATIA INGRESSO SOLLEVAMENTO 0,50 0,70 0,20 1,00 0,07
10-AW004 PARATIA POZZO RICIRCOLO NITRATI 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
10-CAP08 CARROPONTE COMPRESSORI 12,00 0,20 0,10 1,00 0,24

10-CAP06A CARROPONTE 3/2.01 12,00 0,20 0,10 1,00 0,24
E10.1 ALIM Q.LUCE/F.M. 35,00 0,30 0,60 1,00 6,30

10-PS027 POMPA DRENAGGIO LOCALE 3/1.01 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
10-PS028 POMPA DRENAGGIO LOCALE 3/1.01 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
10-PS029 POMPA DRENAGGIO LOCALE 3/1.01 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

10-IMPTA03 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 20,00 0,30 0,90 1,00 5,40

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE10

TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

11-MSC05 MESCOLATORE 1° VASCA LINEA 1.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-MSC06 MESCOLATORE 2° VASCA LINEA 1.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-MSC09 MESCOLATORE 5° VASCA LINEA 1.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-MSC10 MESCOLATORE 1° VASCA LINEA 1.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-MSC11 MESCOLATORE 2° VASCA LINEA 1.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-MSC14 MESCOLATORE 5° VASCA LINEA 1.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
11-RK008 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 2° VASCA LINEA 1.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK009 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 3° VASCA LINEA 1.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK010 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 4° VASCA LINEA 1.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK011 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 5° VASCA LINEA 1.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK013 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 2° VASCA LINEA 1.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK014 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 3° VASCA LINEA 1.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK015 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 4° VASCA LINEA 1.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-RK016 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 5° VASCA LINEA 1.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
11-AK020 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 1 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
11-AK021 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 1 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
11-AK014 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 1 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
11-PTM09 POMPA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1.1 27,00 0,80 0,90 1,00 19,44
11-PTM10 POMPA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1.2 27,00 0,80 0,10 1,00 2,16
11-BRR03 PONTE VASCA 1.1 12,00 0,80 0,90 1,00 8,64
11-BRR04 PONTE VASCA 1.2 12,00 0,80 0,90 1,00 8,64
11-RS014 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 1.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-RS015 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 1.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-RS018 PARATIA FANGHI DI RICIRCOLO VASCA 1.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-RS019 PARATIA FANGHI DI RICIRCOLO VASCA 1.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-AK048 VALVOLA A FARFALLA ARIA COLLEGAMENTO L1/L2 0,08 0,70 0,20 1,00 0,01
11-RS012 PARATIA ALIMENTAZIONE LINEA 1.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-RS013 PARATIA ALIMENTAZIONE LINEA 1.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
11-CAP07 CARROPONTE PTM9/10/11/12 12,00 0,20 0,10 1,00 0,24
11-PEX07 POMPA FANGO DI SUPERO A BASSO CARICO 7,50 0,80 0,70 1,00 4,20
11-PEX08 POMPA FANGO DI SUPERO A BASSO CARICO 7,50 0,80 0,70 1,00 4,20
11-PEX09 POMPA FANGO DI SUPERO A BASSO CARICO 7,50 0,80 0,10 1,00 0,60
11-AK049 VALVOLA A FARFALLA RICIRCOLO NITRATI LINEA 1 0,10 0,70 0,20 1,00 0,01

11-ILL ILLUMINAZIONE VASCHE 1,00 0,30 0,60 1,00 0,18
11-PTM13 POMPA FANGHI GALLEGGIANTI VASCHE FINALI 11,00 0,70 0,80 1,00 6,16
11-PTM14 POMPA FANGHI GALLEGGIANTI VASCHE FINALI 11,00 0,70 0,20 1,00 1,54
11-AW006 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 1.1 1,10 0,70 0,20 1,00 0,15
11-AW007 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 1.2 1,10 0,70 0,20 1,00 0,15
11-PS031 POMPA DRENAGGIO CUNICOLO 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE11

AREAZIONE BIOLOGIA LINEA 1

TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

AREAZIONE BIOLOGIA LINEA 2
12-MSC15 MESCOLATORE 1° VASCA LINEA 2.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-MSC16 MESCOLATORE 2° VASCA LINEA 2.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-MSC19 MESCOLATORE 5° VASCA LINEA 2.1 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-MSC20 MESCOLATORE 1° VASCA LINEA 2.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-MSC21 MESCOLATORE 2° VASCA LINEA 2.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-MSC24 MESCOLATORE 5° VASCA LINEA 2.2 2,20 0,80 0,90 1,00 1,58
12-RK018 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 2° VASCA LINEA 2.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK019 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 3° VASCA LINEA 2.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK020 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 4° VASCA LINEA 2.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK021 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 5° VASCA LINEA 2.1 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK023 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 2° VASCA LINEA 2.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK024 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 3° VASCA LINEA 2.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK025 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 4° VASCA LINEA 2.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-RK026 VALVOLA REGOLAZIONE ARIA 5° VASCA LINEA 2.2 0,32 0,70 0,20 1,00 0,04
12-AK033 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 2 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
12-AK034 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 2 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
12-AK027 VALVOLA A FARFALLA ARIA LINEA 2 0,07 0,70 0,20 1,00 0,01
12-PTM11 POMPA SOMMERSA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2.1 27,00 0,80 0,90 1,00 19,44
12-PTM12 POMPA SOMMERSA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2.2 27,00 0,80 0,10 1,00 2,16
12-PME03 POMPA SOLFATO FERROSO VASCA DISTRIBUZIONE 0,25 0,70 0,50 1,00 0,09
12-PME04 POMPA SOLFATO FERROSO LINEA 1 0,25 0,70 0,50 1,00 0,09
12-PME05 POMPA SOLFATO FERROSO LINEA 2 0,25 0,70 0,50 1,00 0,09
12-BRR05 PONTE VASCA 2.1 3,00 0,80 0,90 1,00 2,16
12-BRR06 PONTE VASCA 2.2 3,00 0,80 0,90 1,00 2,16
12-RS016 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 2.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-RS017 PARATIA ALIMENTAZIONE VASCA 2.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-RS020 PARATIA FANGHI DI RICIRCOLO VASCA 2.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-RS021 PARATIA FANGHI DI RICIRCOLO VASCA 2.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-AK050 VALVOLA A FARFALLA RICIRCOLO NITRATI LINEA 2 0,08 0,70 0,20 1,00 0,01
12-RS010 PARATIA ALIMENTAZIONE LINEA 2.2 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-RS011 PARATIA ALIMENTAZIONE LINEA 2.1 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
12-STORK UMIDIFICATORE STORK 5,00 0,70 0,40 1,00 1,40

12-ILL ILLUMINAZIONE VASCHE 1,00 0,30 0,60 1,00 0,18
12-AW008 PARATIA ALIM. VASCA 2.2 1,10 0,70 0,20 1,00 0,15
12-AW009 PARATIA ALIM. VASCA 2.1 1,10 0,70 0,20 1,00 0,15
12-PCP001 POMPA CAMPIONAMENTO 1,10 0,70 0,50 1,00 0,39

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE12
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

SOLLEVAMENTO E RICIRCOLO LINEA 2
13-PSN09 POMPA SOLLEVAMENTO DA VASCHE INTERMEDIE 37,00 0,70 0,80 1,00 20,72
13-PG09 POMPA GRASSO COCLEA 0,09 0,70 0,80 1,00 0,05

13-PSN10 POMPA SOLLEVAMENTO DA VASCHE INTERMEDIE 37,00 0,70 0,40 1,00 10,36
13-PG10 POMPA GRASSO COCLEA 0,09 0,70 0,40 1,00 0,03

13-PTM07 POMPA RICIRCOLO NITRATI 17,00 0,70 0,70 1,00 8,33
13-PTM08 POMPA RICIRCOLO NITRATI 17,00 0,70 0,50 1,00 5,95
13-AW005 PARATIA POZZO RICIRCOLO NITRATI 1,00 0,70 0,20 1,00 0,14
13-CAP09 CARROPONTE COMPRESSORI 3,00 0,20 0,10 1,00 0,06
13-CAP06 CARROPONTE COCLEE 3,00 0,20 0,10 1,00 0,06

13-CAP06B CARROPONTE PTM07/08 3,00 0,20 0,10 1,00 0,06
13-PS030 POMPA DRENAGGIO LOCALE 3/1.01 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
13-PS031 POMPA DRENAGGIO 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03
13-PS032 POMPA DRENAGGIO 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

13-PS032A POMPA DRENAGGIO 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE13
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

14-BKW10 RASCHIATORE PREISPESSITORE NORD 0,25 0,70 0,90 0,10 0,02
14-BKW11 RASCHIATORE PREISPESSITORE CENTRALE 0,25 0,70 0,90 0,10 0,02
14-BKW12 RASCHIATORE PREISPESSITORE SUD 0,25 0,70 0,90 0,10 0,02
14-BKW13 RASCHIATORE POSTISPESSITORE EST 0,25 0,70 0,90 0,10 0,02
14-BKW14 RASCHIATORE POSTISPESSITORE OVEST 0,25 0,70 0,90 0,10 0,02

14-AS203
SARACINESCA FANGO ALTO CARICO A PRE-
ISPESSITORE NORD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS204
SARACINESCA FANGO ALTO CARICO A PRE-
ISPESSITORE CENTRALE 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS205
SARACINESCA FANGO ALTO CARICO A PRE-
ISPESSITORE SUD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS206
SARACINESCA ESTRAZIONE DA PRE-ISPESSITORE 
NORD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS207
SARACINESCA ESTRAZIONE DA PRE-ISPESSITORE 
CENTRALE 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS208
SARACINESCA ESTRAZIONE DA PRE-ISPESSITORE 
SUD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS209
SARACINESCA FANGO BASSO CARICO A PRE-
ISPESSITORE NORD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS210
SARACINESCA FANGO BASSO CARICO A PRE-
ISPESSITORE CENTRALE 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS211
SARACINESCA FANGO BASSO CARICO A PRE-
ISPESSITORE SUD 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS216
SARACINESCA FANGHI E GRASSI DA DISOLEATORE 
A STRAINPRESS 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS308
SARACINESCA FANGHI DA DIGESTORI A POST-
ISPESSITORE EST 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-AS309
SARACINESCA FANGHI DA DIGESTORI A POST-
ISPESSITORE OVEST 0,23 0,70 0,20 1,00 0,03

14-ILL ILLUMINAZIONE PASSERELLE PREISPESSITORI 1,00 0,30 0,60 1,00 0,18
14-PG013 POMPA DRENAGGIO POZZETTO PREISPESSITORI 1,50 0,20 0,10 1,00 0,03

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO QE14

PRE-ISPESSITORI E POST-ISPESSITORI

ELENCO ALTRI QUADRI ELETTRICI
TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

IMPIANTO DI COGENERAZIONE
QE SILOS QUADRO SILOS EDIFICIO 4 130,00 0,70 0,50 1,00 45,50

QE15 QUADRO ELETTRICO EDIFICIO 4 DISIDRATAZIONE FANGHI 243,00 0,70 0,60 1,00 102,06
UPS GRUPPO DI CONTINUITA' 80,00 0,70 0,80 1,00 44,80
QT1 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 100,00 0,30 0,90 1,00 27,00
QT2 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 15,00 0,30 0,90 1,00 4,05
QT3 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 15,00 0,30 0,90 1,00 4,05
QT4 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 150,00 0,30 0,90 1,00 40,50
QT5 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 15,00 0,30 0,90 1,00 4,05

QT6.1 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 40,00 0,30 0,90 1,00 10,80
QT6.2 QUADRO VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO 150,00 0,30 0,90 1,00 40,50

QE LAB QUADRO ELETTRICO UTENZE LABORATORIO 20,00 0,30 0,60 1,00 3,60
QE COND QE CONDIZIONATORI POWER CENTER 25,00 0,30 0,60 1,00 4,50

QE0.1 QUADRO LUCE E FM 15,00 0,30 0,60 1,00 2,70
QE0.2 QUADRO LUCE E FM 10,00 0,30 0,60 1,00 1,80
QE0.3 QUADRO LUCE E FM 20,00 0,30 0,60 1,00 3,60
QE0.4 QUADRO LUCE E FM 20,00 0,30 0,60 1,00 3,60
QE0.5 QUADRO LUCE E FM 20,00 0,30 0,60 1,00 3,60

QE LUCE QUADRO DISTRIBUZIONE LUCE FM 50,00 0,30 0,60 1,00 9,00

TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

COMPRESSORI BIOLOGIA LINEA 1
VTU01 TURBOCOMPRESSORE 160,00 0,70 0,80 1,00 89,60
VTU01 QUADRO A BORDO MACCHINA COMPRESSORE 8,00 0,70 0,80 1,00 4,48
VTU02 TURBOCOMPRESSORE 160,00 0,70 0,80 1,00 89,60
VTU02 QUADRO A BORDO MACCHINA COMPRESSORE 8,00 0,70 0,80 1,00 4,48

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL 
QUADRO VTU01-02

ELENCO UTENZE ALIMENTATE DAL QUADRO 
QE3

TAG DESCRIZIONE UTENZA Pn Kp Ku Kc Paux

LINEA COMPRESSORI
3-VDK01 COMPRESSORE STAN 1 VASCA ALTO CARICO 55,00 0,70 0,40 1,00 15,40
3-VDK02 COMPRESSORE STAN 2 VASCA ALTO CARICO 55,00 0,70 0,40 1,00 15,40
3-VDK03 COMPRESSORE STAN 3 VASCA ALTO CARICO 55,00 0,70 0,10 1,00 3,85
3-CAP02 CARROPONTE 1,90 0,20 0,10 1,00 0,04

3-V-VDK01 VENTILATORE COMPRESSORE VDK01 0,30 0,70 0,40 1,00 0,08
3-V-VDK02 VENTILATORE COMPRESSORE VDK02 0,30 0,70 0,40 1,00 0,08
3-V-VDK03 VENTILATORE COMPRESSORE VDK03 0,30 0,70 0,40 1,00 0,08
3-VDK04 COMPRESSORE STAN DISSABBIATORE 1 15,00 0,80 0,90 1,00 10,80
3-VDK05 COMPRESSORE STAN DISSABBIATORE 2 15,00 0,80 0,90 1,00 10,80

3-V-VDK04 VENTILATORE COMPRESSORE VDK04 0,15 0,80 0,90 1,00 0,11
3-V-VDK05 VENTILATORE COMPRESSORE VDK05 0,15 0,80 0,90 1,00 0,11
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