
Desolforatore

Filtri a ghiaia

e a ceramica

Nuovo gasometro

a tre membrane

da 2300 mc

A

A

Reattore ad alto

carico N.2

Reattore ad alto

carico N.1

Futuro reattore ad

alto carico N.3

Reattore ad alto

carico N.2

Reattore ad alto

carico N.1

Futuro reattore ad

alto carico N.3

Uscita biogas dai

nuovi reattori

DN250 in acciaio

inox 316

Torcia

Serbatoio di soda

caustica da 30mc

Pompe a

membrane per

dosaggio soda

Perimetro

recintato

Pompe circuito

calore

Recuperatore

di calore

Alimentazione dalle pompe

della vasca liquami filtrati

- Tubazioni interrate DN225

pead PN10

Tunnel tecnologico

Scarico nei sedimentatori

primari dell'impianto -

Tubazione interrata DN450

pead PN10

Scala di accesso

alla sommità dei

reattori

Tubazioni circuito

calore (acqua

calda - fredda)

Alimentazione dalle pompe

della vasca liquami filtrati

- Tubazioni in acciao inox

304 DN200

21.00

7.07

11.90

7

.

0

7

Scarico nei sedimentatori

primari dell'impianto -

Tubazione in acciao inox

304 DN400

21.00

7.07

16.60

14.10

0.40

PIANTA PIANTA LOCALE TECNICO INTERRATO

Locale tecnico

interrato

6.00

9.00

4.45

4.50

4.90

Nuovo vano per

estrazione macchine

Nuovo soletta di

copertura vano

esistente

Tratto id canaletta esistente

da ripristinare a fine lavori

Pesa esistente

Locale disidratazione

esistente

1.10

16.54

5.60

0.40

3.00

0.40

16.04

0.60

4.90

0.40

0.40

3.65

0.40

Nuovo vano per

estrazione macchine

B

B

3.65

Pareti esistenti

da demolire

Portone esistente

da spostare

Linea acque industriali di progetto

Linea biogas di progetto

LEGENDA:

Linea dreni di progetto

Linea dosaggi di progetto

Circuito calore di progetto (Acqua calda e Fredda)

Sola predisposizione

Opere esistenti da demolire

Predisposizione

per futuro terzo

reattore

Scambiatore

di calore

Pompa booster

(by-passabile)

Uscita fango di supero -

Tubazione i in acciao inox

304 DN100

Parapetto esistente

da riposizionare

Edificio quadri

elettrici

Scala di accesso

al locale interrato

Tunnel tecnologico

C

C

Opere esistenti da spostare

Ø8.56

platea Ø15.06

circonferenza membrana massima Ø17.70

circonferenza membrana alla base Ø16.00

Ø8.56

Ø8.56

Ø8.56

Predisposizione

tubazione alternativa

per scarico dreni

ispessitori esistenti

DN150 in acciaio inox

304

4.50

Nuovo setto

divisorio

0.30

Nuovo

mixer

Nuove pompe

per scarico dreni

centrifughe

Nuovo punto di

prelievo pompe

esistenti

Pompa di

sentina

Predisposizione

tubazione alternativa

per scarico dreni

ispessitori esistenti

DN180 Pead PN10

Scarico dreni

centrifughe

DN180 Pead

PN10

Scarico pompa

di sentina

locale interrato

DN90 Pead

PN10

Uscita biogas di

emergenza

DN250 in acciaio

inox 316

Scarico dreni

centrifughe

DN150 in acciaio

inox 304

Alimentazione in acciao

inox 304 DN200

Uscita in acciao inox

304 DN200

Pompa mono

fango di supero

(by-passabile)

Pompa mono

fango di supero

(by-passabile)

Locale disidratazione

esistente

Acqua di servizio

Prolungamento

acqua di servizio

esistente

Accio inox 304

DN80

3.00

Portone di accesso

all'area esterna

Agli utilizzatori finali

(cogeneratori e caldaie)

DN280 pead

Biogas dai digestori

esistenti DN280 pead

4

.
8

1

.
2

2

0

.
4

3.00

Filtri a ghiaia

Valvole esterne

di intercettazione

gasometro

(per VVF)

2.80

8.00

2.80

1.70

1.70

Futuro serbatoio

di soda caustica

5.60

4.50

2.50

Pilastro

Valvola per

by-pass

gasometro

Valvola

motorizzata

a tre vie
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